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HISTORIAL DE CAMBIOS
Version Fecha Cambios mas relevantes
1 Noviembre Version inicial.
2017
2 Febrero Modificada la introduccién.
2018
Ampliada la aclaracién del articulo 14.
Modificada la aclaracion del articulo 20.1.
Modificadas las aclaraciones del articulo 3.e, disposicion adicional
cuarta y anexo lll, para afiadir referencias a los documentos anexos a la
guia. Dichos anexos estan disponibles en la web del Ministerio.
3 Marzo Inclusién del Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se
2022 modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial.
Ampliadas las aclaraciones sobre las inspecciones periédicas.
Otros cambios menores.
4 Junio Inclusién de los cambios realizados por el Real Decreto 164/2025, de 4
2025 de marzo.

Para estos cambios, cabe recordar lo dispuesto en la disposicion
transitoria sexta del Real Decreto 164/2025. En especial, para equipos
0 sistemas ya instalados conforme a la reglamentacion anterior,
Unicamente les seran de aplicacién aquellas nuevas disposiciones
relativas a su mantenimiento e inspeccién. Esto significa que lo que ya
se haya instalado anteriormente conforme a la normativa vigente en ese
momento no tiene obligacion de cambiarse ni de actualizarse a los
nuevos requisitos.

Inclusion de los cambios realizados por el Real Decreto 145/2023, de 28
de febrero.

Se hace referencia a la Guia de aplicacion de soluciones técnicas
alternativas. Este documento es un complemento a las guias técnicas
de aplicacion de RIPCI y RSCIEI. Est4 disponible en la web del
Ministerio.

Incluidas referencias al nuevo RPC 2024.

Actualizadas las aclaraciones sobre varios aspectos.
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INTRODUCCION

La presente guia ha sido elaborada al amparo de la disposicion final tercera del Real Decreto 513/2017,
de 22 de mayo, la cual establece que «la Direccion General de Industria y de la Pequefa y Mediana
Empresa elaborar4 y mantendra actualizada una guia técnica, de caracter no vinculante, para la
aplicacion practica de las disposiciones del Reglamento y los anexos que se aprueban por este real
decreto, que podra establecer aclaraciones en conceptos de caracter general».

Sobre el contenido del documento:

La Direccién General de Estrategia Industrial y PYME, a través de la Subdireccion General de Calidad y
Seguridad Industrial, ha elaborado esta guia de aplicacién con el objetivo de ofrecer una referencia para
la aplicacion homogénea de determinados aspectos relativos al reglamento.

Este documento contiene aclaraciones para la aplicacion practica de las disposiciones del reglamento y
los anexos aprobados por el Real Decreto 513/2017. Para elaborar la guia se ha copiado el texto del
real decreto, y se le han afiadido a cada uno de los apartados, recuadros sombreados con las
aclaraciones pertinentes.

Este documento, en su primera version, fue sometido a participacién publica a través del sitio web del
Ministerio, y la dltima versién esta publicada en dicho sitio web, para que sea accesible a todas las
personas interesadas. Con esta guia se espera dar respuesta a las consultas mas frecuentes que, desde
el sector y desde la ciudadania, se han enviado a la Direccion General. Adicionalmente, también se han
afiadido las aclaraciones de las Comunidades Auténomas que, de forma consensuada, han estimado
oportuno incluir con el objeto de facilitar el cumplimiento del reglamento dentro de sus respectivas
competencias.

Puede efectuar cualquier comentario o informar de posibles errores u omisiones en el contenido de este
documento a través del buzén de la S.G. de Calidad y Seguridad Industrial: csegind@mintur.es.

Finalmente, se recuerda que existen varios anexos a esta guia (publicados en documentos separados)
donde se desarrollan en profundidad varios temas concretos. Estos documentos también se pueden
encontrar en la web del Ministerio.

Sobre cémo consequir la Ultima version del documento:

Esta guia se ird actualizando y completando periédicamente, para ampliar y mejorar su contenido cuando
sea necesario.

e La Ultima versién de la guia y sus anexos se publicara en la pagina web del Ministerio, en el
apartado de Industria y PYME (https://industria.qob.es/) — Areas de interés — Calidad y
Seguridad Industrial — Seguridad Industrial — Instalaciones Industriales — Instalaciones de
proteccion contra incendios.

e El texto consolidado del Real Decreto 513/2017 se puede encontrar en www.boe.es (enlace).



https://industria.gob.es/
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/05/22/513/con
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Sobre las declaraciones responsables gue se nombran en el reglamento:

En el texto del reglamento se nhombra en varios apartados la necesidad de habilitarse por medio de la
presentacion de una declaracién responsable en el organismo competente de la Comunidad Auténoma.
En todos estos casos, se debe tener en cuenta que una vez se presente dicha declaracién en una
Comunidad Auténoma, sera valida en todo el territorio espafol, sin necesidad de tener que volverla a
presentar en las demas Comunidades Auténomas.

Sobre las Comunidades Autdnomas y las ciudades de Ceuta y Melilla:

En el texto se hace referencia en varias ocasiones a las Comunidades Auténomas. Aunque no se diga
expresamente, en todas estas referencias, se debe entender que también estan incluidas las ciudades
de Ceuta y Melilla (al igual que sucede en el resto de reglamentos de seguridad industrial).

Sobre otra legislacion aplicable relacionada con la protecciéon contra incendios:

Se debe tener en cuenta que este reglamento no es una disposicion aislada, sino que esta
interrelacionada con todo un ecosistema legislativo que lo complementa (reglamentacion sobre
productos, sobre establecimientos e instalaciones industriales, sobre edificios y construcciones no
industriales, entre otros).

Para mas informacion sobre este y otros reglamentos sobre seguridad industrial (RPC, RSCIEI, etc.), se
puede consultar la web del Ministerio. Para informacion sobre el CTE, se puede consultar la web
www.codigotecnico.org.

Por otra parte, se recuerda que, al tener el Real Decreto 513/2017 caracter de normativa basica, las
Comunidades Autbnomas tienen competencia para desarrollarlo, asi como para establecer las medidas
para su aplicacion.
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Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

El vigente Reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios, aprobado por Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, contempla todos los aspectos a tener en cuenta en relaciéon con el disefio,
instalacion y mantenimiento de los sistemas de proteccién activa contra incendios. En su ejecucién fue
aprobada la Orden del Ministerio de Industria y Energia, de 16 de abril de 1998, sobre normas de
procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

No obstante, la evolucion, tanto de la técnica como del marco normativo, hace imprescindible
actualizar y revisar los requisitos establecidos en el citado Reglamento de instalaciones de proteccion
contra incendios. En concreto, cabe mencionar el Reglamento (UE) n°® 305/2011 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercializacion de productos de construccion. Asimismo, el Reglamento (CE) n° 765/2008 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, establece los requisitos de acreditaciéon y vigilancia del
mercado relativos a la comercializacion de los productos y deroga el Reglamento (CEE) n® 339/93.

El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado por Real
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, y el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, establecen que el disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y
el mantenimiento de las instalaciones de proteccion contra incendios, asi como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en su reglamentacion especifica.

Se hace necesario, en consecuencia, establecer las condiciones que deben reunir los equipos y
sistemas que conforman las instalaciones de proteccion contra incendios para lograr que su
funcionamiento, en caso de incendio, sea eficaz. En este sentido, el reglamento de seguridad industrial
que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se aprueba por este real
decreto se estructura en dos partes: la primera comprende el Reglamento de instalaciones de proteccion
contra incendios y la segunda, constituida por tres anexos, contiene las disposiciones técnicas. El primer
anexo establece las exigencias relativas al disefio e instalacion de los equipos y sistemas de proteccion
contra incendios, el segundo el mantenimiento minimo de los mismos y el tercero los medios humanos
minimos con que deberan contar las empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones de proteccion
contra incendios.

Por otra parte, la Ley 21/1992, de 16 de julio, no sélo prevé los reglamentos de seguridad industrial,
sino que define el marco en el que ha de desenvolverse la seguridad industrial, estableciendo los
instrumentos necesarios para su puesta en aplicacion, de conformidad con las competencias que
corresponden a las distintas Administraciones publicas. Asi, el articulo 12.5 de la referida Ley de Industria
establece que: “Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ambito estatal se aprobaran por el Gobierno
de la Nacién, sin perjuicio de que las Comunidades Auténomas, con competencia legislativa sobre
industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de
instalaciones radicadas en su territorio”.

Por otra parte, también cabe citar el articulo 12.1.e) del mismo texto legal, que, en relacion con el
contenido de los reglamentos de seguridad industrial, prevé que podran establecer: “Cuando exista un
riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad del destinatario o de un tercero, la exigencia de
suscribir seguros de responsabilidad civil profesional por parte de las personas o empresas que
intervengan en el proyecto, direccién de obra, ejecucién, montaje, conservacién y mantenimiento de
instalaciones y productos industriales. La garantia exigida deberd ser proporcionada a la naturaleza y
alcance del riesgo cubierto”.

Ademas, de conformidad con el articulo 12.3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y el articulo 12.1.b) de la Ley de Industria, el reglamento
aprobado por este real decreto establece un régimen de declaracidén responsable previa al inicio de la
actividad de las empresas instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de proteccion contra
incendios, justificado por razones de orden publico, seguridad, salud publica y proteccion al
medioambiente.
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Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el articulo 149.1.132 de la Constitucion
Espafola, que atribuye al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinacion de la
planificacion general de la actividad econdmica, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autonomas en materia de industria.

Esta regulacion tiene caracter de normativa basica y recoge previsiones de caracter marcadamente
técnico, por lo que la ley no resulta el instrumento idéneo para su establecimiento y se encuentra justificada
su aprobacion mediante real decreto.

En la fase de proyecto, este real decreto ha sido sometido al tramite de audiencia que prescribe la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, asi como al procedimiento de informacién de normas y
reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a la sociedad de la informacion, regulado por Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva
98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 julio de 1998 y en la mas reciente Directiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento
de informacién en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad
de la informacion.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia, Industria y Competitividad, con la aprobacion
previa del Ministro de Hacienda y Funcion Publica, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa
deliberacién del Consejo de Ministros en su reunion del dia.

DISPONGO:

Articulo Unico. Aprobacién del Reglamento

Se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios, asi como los tres anexos
relativos a las disposiciones técnicas, que se insertan a continuacion.

Disposicion adicional Unica. Gastos de personal

Las medidas incluidas en esta norma seran atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias
y no podran suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposicion derogatoria Unica. Derogacién normativa

1. Quedan derogados el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios y la Orden del Ministerio de Industria y
Energia, de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del citado real decreto.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo
dispuesto en este real decreto.

A continuacién, se informa de modo indicativo de cual es el estado actual de otras disposiciones
relacionadas con el presente reglamento:

Disposiciones derogadas:

¢ Quedan derogados el Real Decreto 1942/1993 y la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas
de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993. (Ambas aparecen nombradas
explicitamente en la Disposicion derogatoria).
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e También esta derogada la Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instruccién
Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion sobre extintores de
incendios, incluyendo su Disposicién transitoria Gnica.

Otras disposiciones actualmente vigentes:

e La siguiente disposicion sigue vigente: "Orden de 27 de julio de 1999 por la gue se determinan
las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en vehiculos de
transporte de personas o de mercancias."

Dicha orden sigue vigente y su contenido ha sido modificado por la disposicion final tercera del
Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, para actualizar sus requisitos al actual RIPCI y al ADR.
Ver texto consolidado: enlace.

Disposicion final primera. Caracter basico y titulo competencial

Este real decreto tiene caracter de normativa basica y se dicta al amparo de lo dispuesto en el articulo
149.1.13? de la Constitucion Espafiola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y
coordinacion de la planificacion general de la actividad econdmica.

Disposicion final segunda. Habilitaciones normativas

1. El Ministro de Economia, Industria y Competitividad dictara, en el &mbito de sus competencias, las
disposiciones necesarias para asegurar la adecuada ejecucion y desarrollo de este real decreto.

2. Se faculta al Ministro de Economia, Industria y Competitividad para modificar y actualizar el
reglamento que se aprueba por este real decreto, a fin de adaptarlo al progreso de la técnica y a las
disposiciones del derecho internacional o europeo de indole técnica en la materia.

Disposicion final tercera. Medidas de aplicacion

Nota: Se incluyen a continuacién las modificaciones hechas por el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

1. La Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa elaborara y mantendra
actualizada una guia técnica, de caracter no vinculante, para la aplicacién practica de las disposiciones del
reglamento y los anexos que se aprueban por este real decreto, que podra establecer aclaraciones en
conceptos de caracter general.

Disposicion final cuarta. Normas UNE y otras reconocidas internacionalmente

1. El apéndice del anexo | del Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios incluye un
listado de normas UNE y otras reconocidas internacionalmente, de obligado cumplimiento, de manera total
o parcial, a fin de facilitar la adaptacién al estado de la técnica en cada momento. Dichas normas se
identifican por sus titulos y numeracion, incluyendo el afio de edicion.

Sobre las referencias a normas en el presente reglamento:

A lo largo del reglamento se hace referencia a las normas UNE y otras reconocidas internacionalmente
con su numero de norma (ejemplo: UNE 157001), mientras que en el apéndice del anexo | se incluye la
lista de dichas normas con su versién aplicable (ejemplo: UNE 157001:2014).



https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-16887
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De esta forma, en el texto del reglamento se dice qué es lo que hay que cumplir con respecto a la norma,
y en el apéndice del anexo | se muestra su version aplicable.

2. Cuando una o varias normas varien su afio de edicién, se editen modificaciones posteriores a las
mismas 0 se publiguen nuevas normas, deberdn ser objeto de actualizacion en el listado de normas,
mediante resolucién del titular de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa,
en la que debera hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilizacion de la antigua edicién de la norma
dejara de tener efectos reglamentarios.

Cuando no haya recaido dicha resolucién, se entendera que también cumple las condiciones
reglamentarias la edicién de la norma posterior a la que figure en el listado de normas, siempre que la
misma no modifique criterios basicos y se limite a actualizar ensayos o incremente la seguridad intrinseca
del material correspondiente.

Sobre las versiones a aplicar cuando se publica una versién nueva de una norma:

Desde las Administraciones publicas se participa en los Comités Técnicos de Normalizacion para
promover que las nuevas versiones de las normas se adapten a lo dispuesto en el presente reglamento.
Posteriormente, una vez se publican las hormas se vuelve a hacer otro control por parte del Ministerio y
de las Comunidades Autbnomas para verificar que dichas normas funcionan correctamente y que no
presentan problemas.

Tal y como se dice en el reglamento, el listado de normas del apéndice del anexo | se actualizara
periodicamente con las Ultimas versiones de las normas a aplicar. Las actualizaciones del listado de
normas del reglamento se publican en el BOE (ver la actualizacion del listado que se hace en el apartado
dieciséis de la disposicion final primera, “Modificacién del Reglamento de instalaciones de proteccion
contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, y del propio real decreto”,
incluida en el Real Decreto 164/2025).

Por otra parte, mientras no se actualice el listado de normas, si se publica una version nueva de una
normay esta cumple con lo citado en el segundo parrafo del apartado 2 de la disposicion final cuarta, se
entendera que se puede utilizar tanto la version de la norma que aparezca en el listado del apéndice del
anexo |, como la nueva versién publicada de dicha norma, hasta que el listado se actualice para recoger
la Gltima versién publicada de la norma.

Las diferentes versiones de las normas estan disponibles en la pagina web de la Asociacion Espafiola
de Normalizacién (UNE). La direccién web es la siguiente: https://www.une.org/

Sobre las posibles nuevas versiones de normas que no cumplan con las condiciones anteriores:

Conforme al segundo parrafo del apartado 2 de la disposicion final cuarta, en el caso de que una nueva
versién de una norma modifique criterios basicos, o bien, en el caso de gue los cambios no se limiten
solamente a actualizar ensayos 0 a incrementar la seguridad intrinseca del material correspondiente, en
€s0s casos no se podra entender que dicha version de la norma cumple las condiciones reglamentarias
mientras que no se actualice el listado de normas del reglamento.

Disposicion final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrara en vigor a los seis meses de su publicacion en el «Boletin Oficial del
Estado».


https://www.une.org/
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Fecha de entrada en vigor:

Dado que el reglamento fue publicado en el BOE el dia 12 de junio de 2017, su entrada en vigor es el
12 de diciembre de 2017.

En cuanto a los plazos de adaptacion indicados en las disposiciones transitorias, empezaran a contar a
partir de la entrada en vigor del reglamento.

Dado en Madrid, el 22 de mayo de 2017.

FELIPE R.

El Ministro de Economia, Industria y Competitividad,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
(RIPCI)

CAPITULO |
Disposiciones generales

Articulo 1. Objeto y ambito de aplicacién material

1. Constituye el objeto de este reglamento la determinacién de las condiciones y los requisitos
exigibles al disefio, instalacién/aplicacién, mantenimiento e inspeccién de los equipos, sistemas y
componentes que conforman las instalaciones de proteccion activa contra incendios.

2. Asimismo, el presente reglamento se aplicarAd con caracter supletorio en aquellos aspectos
relacionados con las instalaciones de proteccion activa contra incendios no regulados en las legislaciones
especificas, con la excepcion de los tuneles de carreteras del Estado, cuya regulacion en materia de
seguridad se regira por el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad
en los tuneles de carreteras del Estado.

Articulo 2. Ambito de aplicacién subjetivo

1. Estaran sujetos a las disposiciones de este reglamento tanto las empresas instaladoras como las
empresas mantenedoras de instalaciones de proteccién contra incendios.

2. Asimismo, las exigencias técnicas de este reglamento se aplicaran a los fabricantes, importadores,
distribuidores u organismos que intervengan en la certificacién o evaluacién técnica de los productos, y a
todos aquellos que pudieran verse afectados por esta regulacion.

Articulo 3. Definiciones
A los efectos de este reglamento, se atendera a las siguientes definiciones:

a) Proteccién activa contra incendios: es el conjunto de medios, equipos y sistemas, ya sean
manuales o automaticos, cuyas funciones especificas son la deteccién, control y/o extincién de un incendio,
facilitando la evacuacion de los ocupantes e impidiendo que el incendio se propague, minimizando asi las
pérdidas personales y materiales.

b) Productos de proteccién contra incendios: equipos, sistemas y componentes que integran las
instalaciones de proteccién activa contra incendios.

¢) Marcado CE: marcado por el que el fabricante indica que el producto es conforme a todos los
requisitos aplicables establecidos en la legislacion comunitaria y armonizacién que prevé su colocacion.

d) Evaluacion técnica: valoracion de los requisitos basicos relacionados con el uso previsto y
evaluacion y seguimiento del control de produccién en fabrica de productos (equipos, sistemas 0 sus
componentes) de proteccion contra incendios.

e) Organismos habilitados para la evaluacion técnica: aquellos que desempefian actividades de
evaluacion de los requisitos basicos del producto relacionados con el uso previsto, de evaluacion del control
en fabrica y de seguimiento anual del control de produccién en fabrica. Dichos organismos deberan cumplir
los siguientes criterios:
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1° Actuaran con imparcialidad, objetividad y transparencia, disponiendo de la organizacion adecuada
y de personal técnico competente para la evaluacion técnica de equipos, sistemas o0 sus componentes de
proteccién contra incendios.

2° Tendran experiencia contrastada en la realizacion de ensayos, inspecciones y/o evaluaciones,
avalada por la adecuada implantacién de sistemas de gestion de la calidad aplicados a las actividades que
realicen.

3° Dispondran de procedimientos especificos, expresamente validados por la Comunidad Autbnoma
donde la entidad presente la declaracién responsable, que recojan la sistematica establecida para la
valoracién y seguimiento de las evaluaciones técnicas que realicen.

4° Mantendran una informacion permanente al publico sobre el alcance y la vigencia de las
evaluaciones técnicas realizadas.

Sobre los organismos habilitados para la evaluacion técnica de laidoneidad:

Mas informacién en el anexo D de esta guia: “Criterios para el funcionamiento de los organismos
habilitados para la evaluacién técnica”.

f) Empresa instaladora: entidad que, siguiendo las indicaciones del proyecto o de la documentacién
técnica y cumpliendo las condiciones establecidas en este reglamento, realiza una o varias de las
siguientes actividades:

1° Ubica y/o instala equipos y/o sistemas de proteccion activa contra incendios.

2° Coloca las sefiales, balizamientos y/o planos de evacuacién de los sistemas de sefializaciéon
luminiscente.

g) Empresa mantenedora: entidad que, cumpliendo las condiciones establecidas en este reglamento,
realiza las operaciones de mantenimiento de los equipos y/o sistemas de proteccion activa contra
incendios.

Aclaracion: En los apartados f) y g), al referirse a entidad se hace referencia tanto a la posible persona
fisica como persona juridica que ejerce las actividades descritas anteriormente y que ha presentado la
correspondiente declaracion responsable de inicio de actividad segun lo establecido en el reglamento.

CAPITULO I
Productos de proteccién contraincendios

Articulo 4. Requisitos de los productos de proteccion contra incendios

Los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de proteccion activa contra
incendios deberan cumplir las condiciones y los requisitos que se establecen en las normas de la Union
Europea, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y sus normas de desarrollo, asi como en este
reglamento y sus anexos.

Articulo 5. Acreditacién del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de proteccién
contra incendios

1. Los productos (equipos, sistemas 0 sus componentes) de proteccion contra incendios, incluidos
en el ambito de aplicacion del Reglamento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9
de marzo de 2011, de productos de la construccidn, u otras directivas europeas que les sean de aplicacion,
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llevaran el marcado CE siempre que dispongan de una especificacion técnica armonizada, ya sea horma
armonizada o documento de evaluacién europeo.

Sobre el marcado CE de cualquier producto:

El marcado CE deben llevarlo todos los productos a los que les apliqgue algin
reglamento o directiva europea donde se recoja dicho marcado.

Algunos ejemplos son: productos de construccion, maquinas, equipos a presion, baja
tensién o compatibilidad electromagnética.

Los detalles de cuando aplica cada reglamento o directiva deben consultarse uno por

uno. En el caso de que a un producto le apliquen varios reglamentos o directivas a la vez (por ejemplo,
porque cada reglamento o directiva cubre una parte de las caracteristicas del producto), el producto
debera cumplir con todos ellos simultAneamente.

Sobre el marcado CE de productos de construccion:
e RPC 2011:

Segun el Reglamento (UE) n® 305/2011 de productos de construccion (RPC 2011), el marcado
CE se aplica a los productos de construccién que estan dentro del &mbito de aplicacion de este
y estén recogidos en sus normas armonizadas, publicadas como tal en el Diario Oficial de la
Unidn Europea. En este caso, el marcado CE segun el RPC de dichos productos es obligatorio.

Nota: Las normas armonizadas son aquellas que desarrollan los Organismos Europeos
de Normalizacién bajo el mandato de la Comision Europea. Estas normas pasan a ser
aplicables en el momento en el que se citan en el DOUE a través de las disposiciones
de la Comisién Europea, donde también se indica cual es la version que se debe aplicar.
Debe tenerse en cuenta que no todas las normas “EN” son armonizadas ni estan citadas
en el DOUE, ni tampoco todas las versiones de una misma norma son armonizadas. Por
lo tanto, el marcado CE solo se puede realizar usando la norma+version citada en el
DOUE.

Alternativamente, el RPC también permite que aquellos productos de construccién que no tengan
norma armonizada puedan llevar el marcado CE de forma voluntaria en el caso de que su
fabricante asi lo desee, por medio de un Documento de Evaluaciéon Europeo y una evaluaciéon
técnica europea. En este caso el marcado CE segun el RPC de estos productos es voluntario.

En todos los casos, el proyectista, instalador, mantenedor y resto de agentes deben comprobar
gue los productos de construccion que utilizan tienen correctamente colocado el marcado CE,
junto con la Declaracién de Prestaciones (debiendo comprobar también que las prestaciones
declaradas son las adecuadas) y las instrucciones e informacién de seguridad.

e RPC 2024:
El Reglamento (UE) 2024/3110 (RPC 2024) sustituira al anterior Reglamento (UE) 305/2011.

El RPC 2024 introduce una serie de novedades respecto al de 2011, destacando entre ellas que
la anterior Declaracion de Prestaciones (DdP) ahora pasara a denominarse Declaracion de
Prestaciones y de Conformidad (DdPC). Ademas, se impulsa la digitalizacion de la
documentacion que acompafia al producto por medio del Pasaporte Digital de Producto y se
introducen requisitos y prestaciones medioambientales sobre los productos, entre otras
novedades.
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También se incluye un nuevo concepto de Zona armonizada, que define de forma mas sélida
gué productos de construccion deben llevar obligatoriamente el marcado CE conforme al
Reglamento. La zona armonizada comprende todos los productos objeto de especificaciones
técnicas armonizadas.

Por otra parte, se han redactado de manera mas detallada los apartados relativos a la
preparacion y adopcion de las especificaciones técnicas armonizadas (normas armonizadas,
etc.) que aplicaran a cada categoria de productos, en las cuales se podran definir tanto requisitos
de prestaciones como también de conformidad para los productos, adecuandose mejor a las
particularidades de cada caso.

Respecto al plazo transitorio para adaptarse al nuevo RPC: la transicién se realizara de forma
paulatina a medida que se actualicen las especificaciones técnicas armonizadas para cada
categoria de productos. Por lo tanto, el RPC 2011 y las normas armonizadas citadas en este
seguiran estando en vigor y siendo aplicables integramente durante los préximos afios para los
productos ya cubiertos actualmente, y a medida que se vayan publicando poco a poco las nuevas
especificaciones técnicas armonizadas en base al RPC 2024, en ese momento las categorias de
productos afectadas deberan pasar a tener que cumplir con el nuevo Reglamento.

Para mas detalles, se recomienda leer la seccion sobre el RPC en la pagina web del Ministerio.

e Documentacion de los productos de construccién a los gue aplica el RPC:

L b

Instrucciones

e

n e informacion
de
L sobre
prestaciones N
seguridaad ..
¥ - - . Informacion general
—_ er———— Declaracion de Marcado CE sobre el producto,
F'restamongs y instrucciones de uso
de Conformidad e informacion sobre
seguridad
RPC 2011 RPC 2024

e ElIRPC en los productos de Proteccién Contra Incendios:

En la actualidad la mayoria de productos de PCI, tanto de proteccién activa como de proteccion
pasiva, deben llevar marcado CE del RPC. Solo quedan fuera algunos de ellos porgque, o bien no
encajan dentro del concepto de producto de construccién, o bien son productos novedosos para
los que aun no se han establecido especificaciones técnicas armonizadas a nivel europeo, o bien
por otros motivos. Para estos casos, la reglamentacion nacional puede pedir requisitos
nacionales a estos productos, como sucede en el RIPCI en su articulo 5.2 y 5.3.

2. Los productos (equipos, sistemas o0 sus componentes) de proteccion contra incendios no incluidos
en el ambito de aplicacion del Reglamento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9
de marzo de 2011, u otras directivas europeas de aplicacion, o que, estando incluidos en dicho ambito de
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aplicacion, no dispongan de especificacion técnica armonizada, deberan justificar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en este reglamento.

Esta justificacion se realizard mediante la correspondiente marca de conformidad a norma, concedida
por un organismo de certificacién acreditado por la Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC), que cumpla
las exigencias establecidas en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Sobre la marca de conformidad a norma:

Tal y como dice el texto, aquellos productos que no tengan marcado CE pero para los que exista una
norma recogida en el RIPCI (que no esté citada en el DOUE como norma armonizada) que cubra sus
caracteristicas relativas a la Proteccion Contra Incendios, deberan llevar una “marca de conformidad a
norma”. Dentro del propio anexo | se detalla qué productos deben llevar dicha marca de conformidad y
cudles son sus normas aplicables.

En el caso de que exista una norma pero que dicha norma no aparezca hombrada en el anexo I, a
efectos del presente reglamento es como si no existiera, por lo que no podra aplicarse la marca de
conformidad a dicha norma (ver articulo 5.3).

Sobre el esquema de certificacion a usar por el organismo de certificacion:

Para conceder la marca de conformidad a norma, el esquema de certificacion de producto en el que se
fundamente el organismo de certificacion y del cual estara acreditado, sera el indicado como Esquema
tipo 5, o bien, tipo 3 segun la norma UNE-EN ISO/IEC 17067 “Evaluacion de la conformidad.
Fundamentos de la certificacion de producto y directrices para los esquemas de certificacion de
producto” (ISO/IEC 17067).

Sobre lainformacién y las instrucciones de instalacion y uso del producto:

De modo anélogo a lo que sucede con los productos con marcado CE del RPC, los productos que se
comercialicen con estas marcas de conformidad deben llevar toda la informacion y documentacion que
permita identificarlos (en este caso, no tendran una Declaracion de Prestaciones ni marcado CE del RPC
sino que tendran la certificacion correspondiente —marca de conformidad a norma-), asi como las
instrucciones de instalacion y uso.

Estas instrucciones deben corresponder con la certificacion que se ha realizado para el producto,
incluyendo informacion sobre todas las limitaciones que pueda tener este. La informacién debe ser clara
y exhaustiva. Por ejemplo, no es aceptable que un producto se comercialice sin instrucciones, o que
estas sean incompletas, ambiguas o que no correspondan con lo que se ha certificado, o con los ensayos
gue se han realizado al producto tipo para la certificacion. Seria un incumplimiento del reglamento que
la certificacion corresponda a un uso o funcionalidad concreta, pero que el producto se publicite
insinuando que tiene otros usos o funcionalidades que no aparezcan en el certificado, o que no quede
claro como debe realizarse la instalacion y uso del producto y eso pueda llevar a los compradores a
usarlo mal, de forma distinta a la cual fue ensayado para la certificacién, o que se comercialice con una
certificacion que esté caducada, entre otros.

3. Los productos (equipos, sistemas 0 componentes) de proteccion contra incendios no tradicionales
0 innovadores para los que no existe norma y exista riesgo, deberan justificar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en este reglamento mediante una evaluacion técnica favorable de la idoneidad
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para su uso previsto, realizada por los organismos habilitados para ello por las Administraciones publicas
competentes.
La evaluacion técnica favorable de la idoneidad debera incluir, al menos, lo siguiente:

e La evaluacion de los requisitos basicos relacionados con el uso previsto (por ejemplo:
fiabilidad operativa, tiempo de respuesta, comportamiento bajo condiciones de incendio,
durabilidad, fuentes de energia, etc.).

e Laevaluacion del control de produccion en fabrica, asi como un seguimiento anual del control
de produccion en fabrica.

e Las condiciones de uso previstas y el programa de mantenimiento periddico con las
operaciones que, como minimo, requiera el producto durante su vida util para poder ser usado
de forma fiable.

Sobre la evaluacidon técnica de laidoneidad:

Tal y como dice el texto, los productos para los gue no existe norma y exista riesgo, deberan tener una
evaluacién técnica favorable de la idoneidad realizada por un organismo habilitado. Estos organismos
se definen en el articulo 3.e.

Por otra parte, en el caso de productos no previstos en el reglamento para los que exista una norma,
pero que esta horma no esté contemplada en el reglamento (ni tampoco sea una norma armonizada),
también se les podra aplicar el articulo 5.3. Por ejemplo, esta situacion puede suceder cuando se
elaboran normas nuevas para productos que aparecieron en el mercado recientemente y que debido a
ello en el presente reglamento aln no haya dado tiempo a incluirlos.

Sobre lainformacién v las instrucciones de instalacién y uso del producto:

De modo analogo a lo que sucede con los productos de los apartados anteriores, los productos que se
comercialicen con estas evaluaciones técnicas deben llevar toda la informacion y documentaciéon que
permita identificarlos (en este caso, no tendran una Declaracion de Prestaciones ni marcado CE del RPC
sino que tendran un certificado de evaluacién técnica), asi como las instrucciones de instalacion y
uso.

Estas instrucciones deben corresponder con la evaluacion que se ha realizado para el producto,
incluyendo informacion sobre todas las limitaciones que pueda tener este. La informacion debe ser clara
y exhaustiva. Por ejemplo, no es aceptable que un producto se comercialice sin instrucciones, o que
estas sean incompletas, ambiguas o que no correspondan con lo que aparece en el certificado de
evaluacion técnica, o con los ensayos que se han realizado al producto tipo para esta evaluacion. Seria
un incumplimiento del reglamento que la evaluacién corresponda a un uso o funcionalidad concreta, pero
gue el producto se publicite insinuando que tiene otros usos o funcionalidades que no aparezcan en el
certificado de evaluacién, o que no quede claro como debe realizarse la instalacion y uso del producto y
eso pueda llevar a los compradores a usarlo mal, de forma distinta a la cual fue ensayado para la
evaluacion, o que se comercialice con una evaluacion que esté caducada, entre otros.

Sobre lainstalacién y mantenimiento de los productos que cumplan con el Articulo 5.3:

La instalacion y mantenimiento de los productos que cumplan el con el articulo 5.3 seré realizada por las
empresas habilitadas en el epigrafe correspondiente (ver lista de epigrafes en las aclaraciones de los
articulos 11y 16).

Ademas, dado que el articulo 5.3 abre la puerta a usar la evaluacion técnica de la idoneidad para
productos no tradicionales o innovadores gue no estén nombrados en el anexo |, puede darse el caso
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de que el producto no pertenezca a ningun epigrafe concreto. En estos casos, su instalacion y
mantenimiento también deberd ser realizado por empresas habilitadas segun el capitulo 1ll. En los
propios Documentos de Evaluacion deberia decirse como debe realizarse y qué tipo de empresa
habilitada debe hacerlo. (En funcion del tipo de producto, podria ser instalado o mantenido por uno o
varios epigrafes de empresas). Excepcionalmente, cuando la simplicidad de las operaciones a realizar
lo justifiquen, estos productos podrian ser instalados o mantenidos por el propio usuario, siempre que
asi conste de manera expresa Y justificada en el Documento de Evaluacion.

4. Los organismos a los que se refieren los apartados 2 y 3 remitiran al Ministerio de Economia,
Industria y Competitividad la relacion de productos a los que se les ha concedido la marca de conformidad
a norma o el certificado de evaluacion técnica favorable de la idoneidad.

Aclaracion: Para cumplir con este apartado, los organismos deben enviar periédicamente (cada 6 meses)
una relacion actualizada al Ministerio (Subdireccion General de Calidad y Seguridad Industrial) con los
productos que han sido certificados (incluyendo el nombre del producto, referencia, tipo de producto,
empresa fabricante, fecha de emision del certificado y otra informacién relevante). Se deben incluir
también los productos a los que se haya retirado el certificado con su fecha y motivo de retirada.

Nota: Para los organismos del apartado 3, en la pagina web del Ministerio hay una lista de organismos
con sus respectivas paginas web, donde poder consultar informacién sobre sobre el alcance y la vigencia
de las evaluaciones técnicas realizadas.

Nota: Se incluyen a continuacién las modificaciones hechas por el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

5. Los requisitos sefialados en el anexo | del reglamento que no sean relativos a los productos, sino
que aborden aspectos relativos al disefio de las instalaciones, deberan justificar el cumplimiento con lo
indicado alli por medio de sus respectivos proyectos, documentacion técnica y certificados de la empresa
instaladora.

Aclaracion: Algunas de las normas (UNE, EN, ISO) citadas en el anexo | no son normas con requisitos
de producto, sino normas que dan indicaciones sobre como disefiar las instalaciones. En el propio anexo
| se puede consultar qué normas son estas.

6. Respecto al cumplimiento de los requisitos de disefio indicados en el apartado 5 anterior, se
admitira el uso de soluciones técnicas alternativas a las recogidas en las normas UNE, EN e I1SO citadas
en el anexo |, siempre que se cumplan los requisitos minimos recogidos en el texto de dicho anexo y en el
resto de reglamentacion especifica aplicable. La aplicacion de estas soluciones alternativas se realizara
bajo responsabilidad del proyectista y previa conformidad del titular, justificando documentalmente que las
soluciones adoptadas poseen un nivel de seguridad, al menos, equivalente al que se obtendria por la
aplicacion de las prescripciones aplicables. Adicionalmente, junto al proyecto debera anexarse un informe
de tercera parte independiente, emitido por un organismo de control habilitado para dichas tareas conforme
al Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, donde se valide positivamente la eficacia y adecuacién de dichas
soluciones técnicas.

Aclaracion: Sobre las soluciones técnicas alternativas para el RIPCI que se recogen en este articulo
5.6, hay publicada una guia en la web del Ministerio donde se explican todos los detalles.
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Consultar guia: Guia de aplicacion de soluciones técnicas alternativas para RIPCl y RSCIEI (enlace).

Articulo 6. Modelos Unicos

Nota: Se incluyen a continuacion las modificaciones hechas por el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

No sera necesaria la marca de conformidad a norma o el certificado de evaluacion técnica favorable
de la idoneidad de equipos y sistemas de proteccién contra incendios cuando estos se disefien y fabriquen
como modelo Unico para una instalacion determinada. No obstante, debera disponerse, antes de la puesta
en servicio del equipo o el sistema, de un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se
especifiquen sus caracteristicas técnicas de disefio, de funcionamiento, de instalacion y de mantenimiento,
y se demuestre el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por este reglamento, en
su caso mediante la realizacion de los ensayos y pruebas que correspondan. Junto al proyecto debera
anexarse un informe de tercera parte independiente, emitido por un organismo de control habilitado para
dichas tareas conforme al Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial,
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, donde se valide positivamente la eficacia y
adecuacion de dichas caracteristicas.

Aclaracion: Sobre los modelos Gnicos que se recogen en este articulo 6, estos se explican también en
la antes citada Guia de aplicacion de soluciones técnicas alternativas para RIPCl y RSCIEI publicada en
la web del Ministerio.

Articulo 7. Procedimiento de reclamacion ante la denegacion o retirada de las marcas de conformidad y
evaluaciones técnicas de idoneidad

1. Si un fabricante o importador se considera perjudicado por la no concesion o la retirada de la marca
de conformidad, o por la no emision o anulacion del documento que recoge la evaluacion técnica, podra
manifestar su disconformidad ante el organismo que la conceda.

2. En caso de desacuerdo con la decision de dicho organismo, podra reclamar manifestando su
disconformidad ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Auténoma que
habilité a dicho organismo, a efectos de lo previsto en el articulo 16.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

Articulo 8. Control de productos

1. De conformidad con el articulo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, la Comunidad Auténoma
correspondiente podra llevar a cabo, por si misma o a través de las entidades que designe,
comprobaciones de tipo técnico, realizando los muestreos y ensayos que estime necesarios, a fin de
verificar la adecuacion del producto a los requisitos de seguridad establecidos en la presente
reglamentacion.

Cuando se compruebe que la utilizacion de un producto, cuya conformidad se ha determinado segun
lo indicado en el articulo 5, resulta manifiestamente peligrosa, las autoridades de vigilancia de mercado
instaran sin demora al agente economico pertinente a que adopte todas las medidas correctoras
adecuadas para adaptar el equipo o sistema a los citados requisitos, retirarlo del mercado o recuperarlo
en un plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que ellas prescriban.

2. Si, como consecuencia de los controles de productos en el mercado, se comprobase el
incumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento, el fabricante, importador, distribuidor,


https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/seguridad-incendios/Paginas/RD-164-2025.aspx
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organismo que intervenga en su certificacion o evaluacion técnica o la empresa instaladora del producto,
cuyos incumplimientos se hayan puesto de manifiesto, sera sancionado de acuerdo con las
responsabilidades que se deriven, de conformidad con lo dispuesto en el titulo V de la Ley 21/1992, de 16
de julio.

3. En caso de retirada de la marca de conformidad o de anulacion del documento que recoge la
evaluacion técnica, el fabricante, importador o persona responsable adoptara inmediatamente las medidas
correctoras necesarias para que sea conforme, para que sea retirado del mercado o para que sea
recuperado, en caso necesario.

CAPITULO Il
Empresas instaladoras y empresas mantenedoras de instalaciones de proteccion contra
incendios

SECCION 12 EMPRESAS INSTALADORAS

Articulo 9. Ambito de actuacion de las empresas instaladoras

1. Lainstalacién de equipos y sistemas a los que se refiere este reglamento se realizard por empresas
instaladoras, debidamente habilitadas ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma en la que
solicita el alta como empresa instaladora, en los equipos 0 sistemas que vayan a instalar.

Nota: Se incluyen a continuacién las modificaciones hechas por el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

2. Se exceptlan de lo establecido en el apartado anterior:

a) Los extintores, que deberan ser colocados por empresas instaladoras de sistemas de proteccion
contra incendios o por empresas mantenedoras de extintores. Cuando la superficie del establecimiento no
sea mayor de 100 m? o se trate de una vivienda unifamiliar, también podran ser colocados por la persona
usuaria.

Sobre lainstalacién de extintores:

Los extintores suponen una excepcion al articulo 9 y, por ende, a la seccién 12 del capitulo Il1.

Segun el texto, estos podran ser colocados por las siguientes personas:
- empresas instaladoras habilitadas para alguno de los sistemas de proteccién contra incendios,
- empresas mantenedoras habilitadas para extintores,
- 0 el propio usuario si se cumplen las condiciones que establece el articulo 9.2.a).

Ademas, al estar exceptuados, no se requiere certificado de instalacion.

Con respecto a la definicion de “vivienda unifamiliar’, se entenderan como tales a aquellas ocupadas por
una unica familia (independientemente de si ocupan un edificio independiente o compartido).

Nota: No existen empresas instaladoras habilitadas expresamente para la instalacién (colocacion) de
extintores, al estar estas excluidas aqui. No obstante, si que existen habilitadas expresamente para el
mantenimiento de extintores. Esto es debido a que su colocacion es sencilla.
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b) Las mantas ignifugas, que deberan ser colocadas por empresas instaladoras o mantenedoras de
sistemas de proteccion contra incendios. Cuando la superficie del establecimiento no sea mayor de 100
m? o se trate de una vivienda unifamiliar, también podran ser colocadas por la persona usuaria.

Sobre la colocacién de mantas ignifugas:

Las mantas ignifugas suponen una excepcion al articulo 9 y, por ende, a la seccion 12 del capitulo I11.
Segun el texto, estas podran ser colocadas por las siguientes personas:

- empresas instaladoras o0 mantenedoras habilitadas para alguno de los sistemas de proteccion
contra incendios,

- 0 el propio usuario si se cumplen las condiciones que establece el articulo 9.2.b).
Ademas, al estar exceptuados, no se requiere certificado de instalacion.

Nota: No existen empresas instaladoras ni tampoco mantenedoras habilitadas expresamente para
mantas ignifugas, al estar estas excluidas aqui y en el articulo 14.3. Esto es debido a que su colocacion
es sencillay a que el reglamento no establece ningln mantenimiento minimo para estos productos.

c) Los planos de evacuacién (planos de situacién), que deberan ser colocados por empresas
instaladoras de sistemas de sefializacion o también podran ser colocados por la persona usuaria.

d) Los sistemas de protecciéon contra incendios que formen parte de maguinas tales como
aerogeneradores, cubiertos por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas, por el cual, estas deben ser
disefiadas y fabricadas de forma que se evite cualquier riesgo de incendio o sobrecalentamiento. Debido
a lo anterior, los sistemas de proteccion contra incendios propios de dichas maquinas quedan dentro de su
evaluacion de la conformidad y marcado CE como maquina, bajo responsabilidad del fabricante, y
estableciéndose también alli las condiciones de instalacion, puesta en servicio y mantenimiento. En todo
caso, respecto a los extintores que puedan estar presentes en estas maquinas, estos deben cumplir con
los requisitos de producto aplicables en el presente reglamento y su mantenimiento debe adaptarse a las
condiciones especificas del lugar, debiendo como minimo ser supervisados de forma regular por el titular
para verificar su correcto estado y debiendo realizarse las operaciones recogidas en la tabla Il del anexo
Il

Articulo 10. Requisitos de las empresas instaladoras

1. Para poder ejercer las funciones de empresa instaladora, la empresa debera cumplir los siguientes
requisitos:

a) Disponer de la documentacion que identifique a la empresa instaladora, que, en el caso de ser
persona juridica, debera estar constituida legalmente.

Nota: Se incluyen a continuacion las modificaciones hechas por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

b) Contar con los medios humanos necesarios para realizar su actividad en condiciones de seguridad
gue, como minimo, seran los que se determinan en el anexo Il de este reglamento.
c) Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones de seguridad.



GUIA TECNICA DE APLICACION:

Version: 4
MINISTERIO REGLAMENTO DE INSTALACIONES Fecha: junio 2025
DE INDUSTRIA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 3
Y TURISMO (REAL DECRETO 513/2017) Pagina: 24 de 109

d) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantia equivalente que cubra
los dafios que puedan provocar en la prestacion del servicio por una cuantia minima de 800.000 euros por
siniestro. Esta cuantia minima se actualizara por orden de la persona titular del Ministerio Industria,
Comercio y Turismo, siempre que sea hecesario para mantener la equivalencia econdémica de la garantia
y previo informe de la Comisién Delegada del Gobierno para Asuntos Econdmicos.

e) Disponer de un certificado de calidad del sistema de gestion de la calidad implantado, emitido por
una entidad de certificacién acreditada, segun los procedimientos establecidos en el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre. El alcance del correspondiente certificado debera incluir, explicitamente, el disefio, si procede,
e instalacion de todos y cada uno de los equipos o sistemas para los que se solicita la habilitacion.

En el inicio de actividad, y por un periodo maximo de un afio, se considerara cumplido este requisito
con la acreditacion de tener contratado el desarrollo e implantaciéon de dicho sistema de gestion de la
calidad, en los términos indicados en el parrafo anterior.

Sobre el certificado del sistema de gestion de la calidad (basado en UNE-EN ISO 9001):

El certificado al que se hace referencia debe ser de un sistema de gestion de la calidad basado en la
norma UNE-EN ISO 9001 “Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos”. En el alcance del certificado
se debera incluir explicitamente cada uno de los equipos o sistemas para los que se va a habilitar la
empresa (ver lista en articulo 11.1.a). No es valido poner alcances genéricos o ambiguos.

Sobre el certificado del sistema de gestién de la calidad (basado en otras normas):

También se podra considerar valido un certificado del sistema de gestion de la calidad en base a otras
normas (UNE, EN, ISO) o esquemas, siempre y cuando estos sean aplicables a la situacién actual,
garanticen que cumplen con su propésito de asegurar un nivel adecuado de calidad y cumplan con lo
dispuesto en el presente reglamento. En este sentido, hay que destacar que la entidad de certificacion
debera estar acreditada expresamente para certificar dicho sistema de gestion de calidad. En todo caso,
se recuerda que son las Comunidades Auténomas las encargadas de recibir las Declaraciones
Responsables y las que tienen competencia para comprobar si las empresas cumplen con los requisitos
aplicables. Nota: Actualmente no existe ninguna otra norma (aparte de la UNE-EN 1SO 9001) que cumpla
con los requisitos de este reglamento para certificar el sistema de gestién de la calidad.

f) Para la instalacion de sistemas de extincién mediante agentes gaseosos fluorados, se debera estar
en posesion de los certificados de cualificacién previstos en el Reglamento (CE) n°® 517/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y en el Real Decreto 115/2017, de 17 de
febrero, por el que se regula la comercializacién y manipulacion de gases fluorados y equipos basados en
los mismos, asi como la certificacion de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

g) En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, las empresas instaladoras deberan
cumplir tnicamente lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en la instruccion técnica complementaria correspondiente.

Sobre las empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas de alumbrado de emergencia:

La frase “deberan cumplir Unicamente lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
(...)" significa que el alumbrado lo instalara -de acuerdo con lo que se establece en el REBT- una
empresa que debera disponer de la habilitacién que, para cada caso, sea necesaria segun el REBT. No
se le aplicara ningun requisito de los regulados en este articulo y no tendran tampoco que habilitarse en
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cumplimiento del articulo siguiente, ya que dicha habilitacién ya queda regulada en el REBT. Lo mismo
sucede para las empresas mantenedoras.

La documentacién y la puesta en servicio de los sistemas también se realizara segun se establece en el
REBT.

Sobre la habilitacion de estas empresas sequn el REBT:

Cabe recalcar que el texto original del REBT decia lo siguiente en su ITC-BT-03:

“2. INSTALADOR AUTORIZADO EN BAJA TENSION. Instalador Autorizado en Baja Tension es
la persona fisica o juridica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el
ambito del REBT y sus ITC, habiendo sido autorizado para ello segun lo prescrito en la presente
Instruccion.”

Posteriormente, este parrafo fue modificado por el Real Decreto 560/2010, para decir lo siguiente:

“2. Empresa instaladora e instalador en baja tensién. 2.1 Empresa instaladora en baja tension es
la persona fisica o juridica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el
ambito del REBT y sus ITC, habiendo presentado la correspondiente declaracion responsable
de inicio de actividad (...).”

En definitiva, para la habilitacion de estas empresas se debe cumplir con lo que se establece en el REBT.
Ademas, se recuerda que, tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto 560/2010, las
autorizaciones a las que se hacia referencia cuando se escribié el REBT actualmente se corresponden
con declaraciones responsables.

2. La empresa instaladora habilitada no podréa facilitar, ceder o enajenar certificados de instalacion
no realizados por ella misma.

Sobre los certificados de |la empresa instaladora:

Ver aclaraciéon en articulo 20.a.

3. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado
mediante resolucién motivada, conllevara el cese de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente
de subsanacién de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las
actuaciones realizadas.

Articulo 11. Habilitacion de empresas instaladoras

1. Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras, las personas fisicas o juridicas
gue deseen establecerse en Espafia, asi como las empresas instaladoras, legalmente establecidas en
cualquier otro Estado miembro de la Unién Europea y que deseen realizar la actividad en régimen de libre
prestacion en territorio espafiol, deberan presentar ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma
en la que se establezcan, una declaracion responsable en la que el titular de la empresa o el representante
legal de la misma declare:

a) la relacion de equipos y sistemas de proteccion contra incendios para cuya instalacion desea
estar habilitada,

Lista de posibles equipos v sistemas (empresas instaladoras):
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Sistemas de deteccion y alarma de incendios

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
Sistemas de hidrantes contra incendios

Sistemas de bocas de incendio equipadas

Sistemas de columna seca

Sistemas fijos de extincidn por rociadores automaticos y agua pulverizada
Sistemas fijos de extincidn por agua nebulizada

Sistemas fijos de extincidn por espuma fisica

Sistemas fijos de extincién por polvo

Sistemas fijos de extincidon por agentes extintores gaseosos
Sistemas fijos de extincidn por aerosoles condensados
Sistemas para el control de humos y de calor

Sistemas de sefializacion luminiscente

Nota: En esta lista no se nombran los extintores ni mantas ignifugas (ver excepciones en articulo 9.2).
Tampoco se nombran las empresas de alumbrado de emergencia (ver articulo 10.1.g).

b) que cumple los requisitos que se exigen en el articulo 10 de este reglamento,

c) que dispone de los medios materiales necesarios para la instalacion de dichos sistemas en
condiciones de seguridad y de la documentacion que asi lo acredita,

d) que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y

€) que se responsabiliza de que la ejecucion de las instalaciones se efectla de acuerdo con los
requisitos que se establezcan en este reglamento, sus anexos y sus 6rdenes de desarrollo.

Las empresas ya existentes antes de la entrada en vigor del presente reglamento deberan adaptar su
declaracién responsable segun proceda en la Comunidad Auténoma donde la presentaron por primera
vez. Para hacer esto, deberan seguir las instrucciones que les proporcione dicha Comunidad Autébnoma.

(Ver disposicion transitoria tercera).

Nota: Se incluyen a continuacion las modificaciones hechas por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

2. Para la acreditacion del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaracion debera
hacer constar que la empresa dispone de la documentacidon que acredita la capacitaciéon del personal
afectado, de acuerdo con la normativa del pais de establecimiento y conforme a lo previsto en la normativa
de la Unién Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, aplicada en Espafia mediante
el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento juridico espafiol la
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se
modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el
Reglamento (UE) n.° 1024/2012 relativo a la cooperacién administrativa a través del Sistema de
Informacion del Mercado Interior (Reglamento IMI). La autoridad competente podra verificar esa capacidad
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 15 del citado real decreto.

3. Las Comunidades Auténomas deberan posibilitar que la declaracion responsable sea realizada por
medios electrénicos.

No se podra exigir la presentacion de documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos
junto con la declaracién responsable. No obstante, esta documentacion debera estar disponible para su
presentacion inmediata ante la Administracion competente, cuando ésta asi lo requiera en el ejercicio de
sus facultades de inspeccién, comprobacion y control.
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4. El 6rgano competente de la Comunidad Autonoma, asignara, de oficio, un nimero de identificacion
a la empresa y la inscribira en el Registro Integrado Industrial, regulado en el titulo IV de la Ley 21/1992,
de 16 de julio.

5. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, la declaracién responsable habilita por tiempo
indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su presentacion ante la Administracién
competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio espafiol, sin que puedan imponerse
requisitos o condiciones adicionales.

Articulo 12. Obligaciones de las empresas instaladoras
Las obligaciones de las empresas instaladoras son las siguientes:

a) Las obligaciones derivadas del cumplimiento de las prescripciones establecidas en este
reglamento, relacionadas con la instalacién de equipos y sistemas de proteccidon activa contra incendios
que ejecuten las empresas instaladoras.

b) Las empresas instaladoras deberan abstenerse de instalar los equipos y sistemas de proteccién
contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que les son aplicables, poniendo los hechos
en conocimiento del comprador o usuario de los mismos, por escrito y de forma fehaciente. No seran
reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias advertidas.

¢) Si en el curso de la ejecucion de la instalacion, la empresa instaladora considerase que el proyecto
o documentacion técnica no se ajusta a lo establecido en el reglamento, debera, por escrito, poner tal
circunstancia en conocimiento del autor de dicho proyecto o documentacion, y del titular. Si no hubiera
acuerdo entre las partes, se sometera la cuestién al 6rgano competente de la Comunidad Autbnoma, para
que ésta resuelva en un plazo maximo de dos meses.

d) Una vez concluida la instalacion, la empresa instaladora facilitara al titular o usuario de la misma,
asi como a la direccién facultativa, la documentacion técnica e instrucciones de mantenimiento
correspondientes a la instalacién, necesarias para su buen uso y conservacion.

Ver articulo 20, sobre el certificado de instalacion.

Articulo 13. Cese de la actividad, prohibicion temporal de presentar nueva declaracion responsable y
modificacion de datos

1. La no presentacion de la declaracion a la que se hace referencia en el articulo 11, asi como la
inexactitud, falsedad u omision, de caracter esencial, de datos o manifestaciones, que deban figurar en
dicha declaracion, habilitard a la Administracion competente para dictar resolucion, que debera ser
motivada y previa audiencia del interesado, por la que se declare el cese de la actividad y, si procede, en
caso de infracciones muy graves segun el articulo 31 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, o en
funcién de la gravedad de la omision, falsedad o inexactitud en que se haya incurrido, se imposibilite la
presentacion de una nueva declaracion responsable durante el plazo de un afo, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.

2. Cualquier hecho que suponga la modificacion sobrevenida de alguno de los datos incluidos en la
declaracién responsable, asi como el cese de las actividades, o la prohibicion temporal de presentar nueva
declaracién responsable, debera ser comunicado por el interesado al 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma donde presento la declaracién originaria, en el plazo méximo de un mes.

3. En el caso de cese de la actividad, prohibicion temporal de presentar una nueva declaracion
responsable o en el caso de modificaciones de datos a los que se refieren los apartados anteriores, el
organo competente de la Comunidad Autonoma actualizara los datos en el Registro Integrado Industrial,
regulado en el titulo IV de la Ley 21/1992.
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SECCION 22 EMPRESAS MANTENEDORAS

Articulo 14. Ambito de actuacion de las empresas mantenedoras

1. El mantenimiento de equipos y sistemas a los que se refiere este reglamento se realizara por
empresas mantenedoras, debidamente habilitadas ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma
en la que solicita el alta como empresa mantenedora, en los equipos o0 sistemas que vayan a mantener.

2. El usuario de equipos o sistemas de proteccion contra incendios que disponga de medios técnicos
y humanos suficientes para efectuar su correcto mantenimiento, asi como de un seguro de responsabilidad
civil, segun el apartado €) del articulo 15, podra adquirir la condicién de mantenedor de éstos, presentando
la declaracién responsable a la que se hace referencia en el articulo 16 ante el 6rgano competente de la
Comunidad Auténoma.

Sobre los usuarios con medios técnicos y humanos gue presenten una declaracion responsable
para realizar sus propios mantenimientos:

Este parrafo esta escrito pensando en usuarios profesionales que quieran realizar todas las operaciones
de mantenimiento (en concreto, las de la tabla Il del anexo Il) y que, por lo tanto, deben presentar una
declaracién responsable para habilitarse. De esta forma, estos usuarios son contemplados a todos los
efectos como mantenedores habilitados y pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento del
anexo Il para las cuales se hayan habilitado.

Por otra parte, estos usuarios solamente podran realizar los mantenimientos para sus propias
instalaciones (y no para un tercero). Ademas, no se les exige cumplir con todos los puntos del articulo
15, sino solamente con los que se indican en articulo 14.2 (por ejemplo, no sera necesario un certificado
de calidad).

Nota: Las actividades de las tablas | y Il del anexo Il las puede realizar el personal del usuario o titular
de la instalacién sin necesidad de habilitarse ni de cumplir con el articulo 14.2, tal y como se indica en
el punto 3 del anexo Il.

Esta forma de funcionar es la misma que ya habia en el reglamento anterior (RD 1942/1993), donde las
operaciones sencillas (tablas | y lll) las puede realizar el propio usuario sin necesidad de presentar
declaracion responsable, y las operaciones complejas (tabla IlI) las debe hacer una empresa
mantenedora, 0 en su caso, un usuario con medios que se haya habilitado como mantenedor. Mas
informacion en los puntos 3y 4 del anexo Il.

3. Se exceptlan de lo establecido en el apartado 1 las mantas ignifugas.

Articulo 15. Requisitos de las empresas mantenedoras

1. Para poder ejercer las funciones de empresa mantenedora, la empresa debera cumplir los
siguientes requisitos:

a) Disponer de la documentacion que identifique a la empresa mantenedora, que en el caso de
persona juridica, debera estar constituida legalmente.

Nota: Se incluyen a continuacion las modificaciones hechas por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
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b) Contar con los medios humanos necesarios para realizar su actividad en condiciones de seguridad
que, como minimo, seran los que se determinan en el anexo lll de este reglamento.

c¢) Para el mantenimiento de sistemas de extincibn mediante agentes gaseosos fluorados, se debera
estar en posesion de los certificados de cualificacion previstos en el Reglamento (UE) n® 517/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y en el Real Decreto 115/2017, de 17 de
febrero.

d) Disponer de los medios materiales técnicos para el desarrollo de su actividad, incluyendo, en todo
caso, el utillaje y repuestos suficientes e idoneos para la ejecucién eficaz de las operaciones de
mantenimiento en condiciones de seguridad.

e) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantia equivalente que cubra
los dafios que puedan provocar en la prestacion del servicio por una cuantia minima de 800.000 euros por
siniestro. Esta cuantia minima se actualizard por orden de la persona titular del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia econémica de la garantia
y previo informe de la Comision Delegada del Gobierno para Asuntos Econdémicos.

Nota: Se incluyen a continuacién las modificaciones hechas por el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

f) Disponer de un certificado de calidad del sistema de gestion de la calidad implantado, emitido por
una entidad de certificacién acreditada, segun los procedimientos establecidos en el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre. El alcance del correspondiente certificado, debera incluir, explicitamente, el mantenimiento de
todos y cada uno de los equipos o sistemas para los que se solicita la habilitacion.

Sobre el certificado del sistema de gestion de la calidad:

Ver aclaracién en articulo 10.1.e.

En el alcance del certificado se debera incluir, explicitamente cada uno de los equipos o sistemas para
los que se va a habilitar la empresa mantenedora (ver lista en articulo 16.1.a). No es valido poner
alcances genéricos 0 ambiguos.

En el caso de extintores, la entidad de certificacion acreditada debera tener en cuenta los requisitos
adicionales recogidos en la norma UNE 23120 sobre «Mantenimiento de extintores de incendios.»

Sobre el mantenimiento de extintores:

Este parrafo aplica a todos los tipos de extintores (portatiles y moviles).

Sobre la norma UNE 23120 “Mantenimiento de extintores de incendios”:

Las empresas mantenedoras deberan cumplir con lo dispuesto en dicha norma segun lo que se indica
en las tablas del anexo Il del presente reglamento:

- Enlatablal, en el apartado de mantenimiento trimestral de extintores de incendio se dan primero
una lista de operaciones a realizar y luego se dice que “También se entendera cumplido este
requisito si se realizan las operaciones que se indican en el «Programa de Mantenimiento
Trimestral» de la norma UNE 23120”. Por lo tanto, para el mantenimiento trimestral existen dos
opciones: O bien seguir la lista de la tabla, o bien hacer lo que pone en la norma. (Ambas
operaciones son equivalentes).
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- En la tabla |l se indica que hay que “realizar las operaciones de mantenimiento segun lo
establecido en el «Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120”. Por lo tanto,
para estas operaciones, dicha norma es de obligatorio cumplimiento. También se entendera
como de obligado cumplimiento lo indicado en dicha norma sobre recarga de extintores, pruebas
de presion (retimbrado) y sustitucion de componentes y agentes extintores.

- En cuanto a los “medios materiales técnicos a disponer” que se piden en el articulo 15.1.d del
presente reglamento, se tomara como referencia el anexo H de la norma.

Finalmente, en el caso de que haya alguna contradiccion entre la norma UNE 23120 y el presente
reglamento, prevalecera lo que se diga en el reglamento. Cabe destacar que el anexo G “Formacion del
personal técnico” de la norma UNE 23120:2011 debe interpretarse solamente como una recomendacion,
dado que los requisitos minimos de los medios humanos aparecen regulados en el Anexo Il del presente
reglamento.

En el inicio de actividad, y por un periodo maximo de un afio, se considerara cumplido este requisito
con la acreditacion de tener contratado el desarrollo e implantacion de dicho sistema de gestion de la
calidad, en los términos indicados en el parrafo anterior.

g) En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, las empresas mantenedoras deberan
cumplir nicamente lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en la instruccion técnica complementaria correspondiente.

Sobre las empresas mantenedoras de sistemas de alumbrado de emergencia:

Ver aclaracién del articulo 10.1.g.

Adicionalmente, en el anexo Il, punto 8 se dice que “En el caso de los sistemas de alumbrado de
emergencia, la instalacién debera ser mantenida, segun lo establecido en el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.”

Para mas informacion, consultar el REBT y sus respectivas guias (ver Guia BT-28 en su Ultima version).

2. La empresa mantenedora habilitada no podré facilitar, ceder o enajenar certificados de actuaciones
no realizadas por ella misma.

Ver aclaraciones sobre los certificados en articulo 17.e

3. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado
mediante resolucién motivada, conllevara el cese de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente
de subsanacién de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las
actuaciones realizadas.

Articulo 16. Habilitacion de empresas mantenedoras

1. Antes de comenzar sus actividades como empresas mantenedoras, las personas fisicas o juridicas
gue deseen establecerse en Espafia, asi como las empresas mantenedoras legalmente establecidas en
cualquier otro Estado miembro de la Unién Europea y que deseen realizar la actividad en régimen de libre
prestacion en territorio espafiol, deberan presentar ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma
en la que se establezcan, una declaracion responsable en la que el titular de la empresa o el representante
legal de la misma declare:
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a) larelacion de equipos y sistemas de proteccion contra incendios para cuyo mantenimiento desea
estar habilitada,

Lista de posibles equipos vy sistemas (empresas mantenedoras):

Sistemas de deteccion y alarma de incendios

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
Sistemas de hidrantes contra incendios

Extintores de incendios

Sistemas de bocas de incendio equipadas

Sistemas de columna seca

Sistemas fijos de extincién por rociadores automaticos y agua pulverizada
Sistemas fijos de extincion por agua nebulizada

Sistemas fijos de extincidn por espuma fisica

Sistemas fijos de extincion por polvo

Sistemas fijos de extincidn por agentes extintores gaseosos
Sistemas fijos de extincion por aerosoles condensados
Sistemas para el control de humos y de calor

Sistemas de sefializacion luminiscente

Nota: En esta lista no se nombran las mantas ignifugas (ver excepcion en articulo 14.3).
Tampoco se hombran las empresas de alumbrado de emergencia (ver articulo 15.1.9).

b) que cumple los requisitos que se exigen por este reglamento,

c) que dispone de los medios materiales necesarios para la instalacion de dichos sistemas en
condiciones de seguridad y de la documentacién que asi lo acredita,

d) que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y

e) que se r